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L ensatec

Certificado N° 200775
Norma de Ensayo:
. UNE-EN ISO 12567-1:2002
ENSAYO DE DETERM’INACION DE TRANSMITANCIA Comportamiento Térmico de
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE puertas y Ventanas .
Determinacion de la transmiiancia
térmica por el método de la caja
caliente. Partel: Puenias y
Venlanas
Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seccin
P¢ IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA §/N.
ALAVA,
Producto Ventana balconera abatible de giro vertical y
horizontal inferior practicable al interior de dos hojas
derecha.
Modelo SERIE: SISTEMA 370-373
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm
(AnxAl)
Material PVC
Acristalamiento 4/16/4
Fecha de 17/07/08
Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

2.7 W/(m*K)

Us (Uw)
] g %
4'4,,'@\,\\3 EN S A Y 0 5 <
N zamiEsad Organismo Z
]
Oscar Ruiz Chicote Luis Garcia Viguera José Morales Henares
Responsable de Area Responsable Departamento Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 200775

Pobgono Lenuscares, Avda. Lentiscares, mod-o = 26370 havarretejla Riosgsn  » £.902007798 1.941253 388 + www.ensatec.com






Certificado N° 200776

ENSAYO DE DETERM’INACI(')N DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

Norma de Ensayo:

UNE-EN 12412-2:2005, Eliciencia
lérmica de ventanas, puertas y
petsianas. Delerminacion de la
transmilancia térmica mediante el
método de la caja caliente. Pante 2*
Marcos

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U. Seccidn
P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,
Producto Marco de ventana balconera abatible de giro vertical
y horizontal inferior practicable al interior de dos
hojas derecha.
Modelo SERIE: SISTEMA 370-373
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm |
(AnxAl)
Material PVC
Matenial de --
Rotura
Fecha de 22/07/2008
Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

2
= 1,6 W/(m'K)
r
o
APy, £
2 2
b E
ST E C E
NN g
'/,,,:d’/?—\"\“\‘\\" ENSAVYODS €
il z
N° 2RR1LER34 Organismo Z

Oscar Ruiz Chicote
Responsable de. Area

3

José Morales Henares
Director Gerente

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N® 200776.

Polieono Lentiscares

fwda. lentiscares o 4-o0

* /6370 havarreteitaRiongd ¢ 1.902007 79  1.94125338% *+  www.ensate...um






Certificado N° 200780

ENSAYO DE DETERM}NACI()N DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

Empresa KBE PROFINE IBERIA , S.A.U.

P® IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,

Producto Ventana balconera abatible de giro vertical y
horizontal inferior practicable al interior de dos hojas
derecha, con cajon de persiana

Modelo SERIE: SISTEMA 370-373

Dimensiones 1800 mm X 2000 mm

{AnxAl)

Material PVC

Acristalamiento 4/16/4

Fecha de 16/07/08

Ensayo

Oscar Ruiz Chicote

Transmitancia Térmica Normalizada
Use (Uw)

2.4 W/(m’K)

C€

Organismo

Nolificad N" 1668

Responsable de Area

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

—NSatec

Norma de Ensayo

UNE-EN [SO 12567-1:2002
Comportamiento Térmico de
puertas y Venlanas
Determinacion de la (ransmitaneia
térmica por el método de la caja
caliente. Partel: Puenlas y
Ventanas

Seccion

?\’;_51_?‘];*1

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificacidn es concomitante con el informe de ensayo referencia N°® 200780

Pobywono Lentiscares. Avda, Lentisiures, i 4-6

s 6370 NavarretesLaFuopas ¢+ t. 902007795 1.941 253382 *  www.ensatec.cum






Certificado N° 200781

ENSAYO DE DETERM’INACI(')N DE TRANSMITANCIA
TERMICA POR EL METODO DE LA CAJA CALIENTE

Norma de Ensayo:

UNE-EN 12412-2:2005. Eficiencia
Térmica de ventanas, puertas
persianas. Determinacion de la
transmitancia 1érmica mediante el
método de la caja caliente. Parte 2

Marco:
Empresa KBE PROFINE IBERIJA , S.A.U. Seccidn
P° IND. DE JUNDIZ, C/ZURRUPITIETA S/N.
ALAVA,
t e
Producto Marco de ventana balconera abatible de giro vertical \ :._--_,:2__3%
y horizontal inferior practicable al interior de dos pE— ; e
hojas derecha, con cajon de persiana. - }'I I] : %
E ‘Il'}l_ - u‘
Modelo SERIE: SISTEMA 370-373 [G;U__J "}‘_:ﬁl;
. { o
Dimensiones 1800 mm X 2000 mm Sl ?'ﬁ’
(AnxAl) _-_] .y
Material PVC L el
Material de --
Rotura
Fecha de 21/07/2008
Ensayo

Transmitancia Térmica Normalizada

v
o

‘"I”"l
SN,

Oscar Ruiz Chico}e
Responsable de. Area

Luis Garcia Viguera
Responsable Departamento

1,4 W/(m’K)

(€

Orpganismo

" 1668

Notificado N

/4

José Morales Henares
Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N® 200781.

Polizono Lentsscares

‘wda. Lentisidres, n 4-o

¢ Ini70MNa.arrete.laRipgar ®

L2 NN7 7us 1941 051285 0 www.ensatedin





